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1 Общие положения 

Проектная документация «Сооружение берегоукрепления - подпорная стена р. Азмашах» 

разработана согласно положений Федеральных законов от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», статьи 47, 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлений 

Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию», от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации»  и других нормативных актов. 

1.1 Данные об организации разработчике подраздела «Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности» 

Раздел проектной документации «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

(ПБ) выполнил ООО «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт морского 

транспорта (ООО «НовоморНИИпроект»), расположенный по адресу: 353905, г. Новороссийск, 

ул. Суворовская, д.18а, телефон: 8 (8617) 61-99-33. 

 

1.2 Сведения о наличии у организации - разработчика раздела «Мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности» свидетельства, выданного саморегулируемой 

организацией, осуществляющей саморегулирование в области архитектурно-строительного 

проектирования 

Генпроектировщик – ООО «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский 

институт морского транспорта «НовоморНИИпроект». Свидетельство о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. СРО «РОДОС» (СРО-П-077-11122009) рег. № 105 от 29.12.2009, подтверждающее 

допуск к работам по разработке специальных разделов проектной документации, в том числе 

инженерно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности Свидетельство 

выдано союзом «Родос-Проектирование» 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корп. 2. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 463 от 20.05.2019 Союз «Родос-

Проектирование». Свидетельство выдано без ограничения срока действия и действительно на всей 

территории Российской Федерации (приложение 1). 

1.3 Исходные данные, полученные для разработки мероприятий ПБ 

Основанием для разработки проектной документации «Сооружение берегоукрепления – 

подпорная стена р. Азмашах», расположенному: РФ, Краснодарский край, муниципальное 

образование город-курорт Геленджик, с. Прасковеевка послужили: 

- договор № 880/22 от 01.07.2022 г.; 

- задание на разработку проектной и рабочей документации, утвержденное генеральным 

директором А.М. Нефедьевым; 

Технические решения, принятые в рабочем проекте, соответствуют требованиям, 

противопожарных, экологических и других норм, действующих на территории Российской 

Федерации. 

http://ivo.garant.ru/document?id=10003955&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=10003955&sub=0
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1.4 Краткая характеристика проектируемого объекта, его месторасположения и основных 

технологических процессов 

Местоположение участка проектирования: Краснодарский край, городской округ 

Геленджик, поселок Прасковеевка.  

Поселок находится приблизительно в центре Геленджикского городского круга. 

Ближайшие к нему населенные пункты – Джанхот (9 км) и Дивноморское (15 км). От Геленджика 

Прасковеевка удалена на 25 км. Данный район представляет низкогорную сильнопересеченную 

местность предгорий черноморского побережья Западного Кавказа. Участок находится в днище и 

на левобережном склоне долины реки Азмашах, в прибрежной зоне северо-восточного побережья 

Черного моря и под влиянием этого крупного водного объекта. 

 

 
Рис. № 1 Месторасположение объекта 
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На участке имеются горные водотоки с площадью водосборных бассейнов до 7 км². 

Земельный участок для строительства является частями выделов земли лесного фонда в 

Геленджикском лесничестве, Кабардинское участковое лесничество. Проектируемый объект 

располагается на участках под кадастровыми номерами: 23:40:0703000:112 и 23:40:0703000:75/1 – 

площадью 9200 ± 1679 м2. Общая площадь участка строительства: 1631,23 м². Категория земель – 

Земли лесного фонда; иные объекты специального назначения; Строительство и эксплуатация 

водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, 

морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов.  

Проектируемые гидротехнические сооружения находятся в устье реки Азмашах в 

отдаленности от с. Прасковеевка (3 км.). Местоположение проектируемого объекта приведено на 

рисунке № 1. 

Целью разработки данного раздела является обоснование принятых проектных решений по 

защите людей и самого объекта от воздействия опасных факторов пожара (далее - ОФП). Раздел 

включает в себя оценку соответствия проектных решений требованиям нормативных документов в 

области пожарной безопасности, описание технических систем противопожарной защиты, 

разработку организационно-технических мероприятий по предупреждению и тушению пожара. 

Пожарная безопасность объекта должна обеспечиваться системами предотвращения пожара 

и противопожарной защиты, в том числе организационно-техническими мероприятиями. 

Сведения о функциональном назначении объекта 

Проектируемый объект идентифицируется по следующим признакам: 

1. Назначение объекта – защита территории от подтопления, укрепление берега от размыва. 

2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры:  

не принадлежит к объектам транспортной инфраструктуры. 

3. Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на 

территории, на которой будет осуществляться строительство:  

возможность сейсмической активности – 8,16 баллов шкалы МSK-64 (карта ОСР-2015-«А» 

СП 14.13330.2018). 

4. Принадлежность к опасным производственным объектам:  

подпорная стена не относится к опасным производственным объектам. Согласно СП 

58.13330.2012 «СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения» 

класс проектируемого сооружения – IV. 

5. Пожарная и взрывопожарная опасность: объект является непожаровзрывоопасным. 

6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – отсутствуют. 

7. Уровень ответственности:  

нормальный, согласно ст.4 п.9 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ. 

8. Коэффициент надежности по ответственности: 

для сооружений IV класса коэффициент надежности по ответственности принят равным 1,1 в 

соответствии с требованиями пункта 8.16 СП 58.13330.2012. 
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1.5 Описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, включая 

их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строительных 

конструкций 

 Сооружение представляет собой подпорную стену, расположенные вдоль периметра 

территории (т.1-т.8). Конструктивно на участках от точки 2 до точки 4 сооружение выполнено в 

виде уголковой подпорной стены на свайном основании, на остальных участках сооружение в виде 

уголковой монолитной железобетонной конструкции. 

Основание выполнено из 2 рядов свай Ø600мм с металлическим каркасом из рабочей 

арматуры класса А500С по ГОСТ 34028-2016, устанавливаемых с шагом 1,4м и 2,1м, бетон класса 

B30 W8 F200. Армирование подпорной стены: арматура класса А500С и А240 по ГОСТ 34028-

2016. Под уголковую подпорную стенку предусмотрена подготовка из бетона класса В 7,5 

толщиной не менее 100мм.  

Часть стены от точки 6 до точки 8 выполняется из габионов разной крупности. ГК – габион 

коробчатый, ГМ – габион матрицно-тюфячный 

Перед установкой стены уплотняется местный грунт до коэффициента уплотнения 0,95 и 

создаётся щебеночная подушка из щебня фракции 40-70мм с «заклинкой» щебнем фракции 20-

40мм толщиной 600мм.  

Вдоль подпорной стены для исключения вымывания грунта из-под основания подпорной 

стены на ширину 2м укладывается слой габионов матрицно-тюфячных высотой 300мм по слою 

геотекстиля Донит-400 или аналогичного материала. В качестве материала заполнителя для 

габионов предлагается использовать камень – морской галечник либо речной галечник марки 

М400 А100 фракции 150-250мм. 

Проектируемый переезд предусмотрен монолитным железобетонным коробчатого сечения, 

размером 6,05х11,0х3,4(h). Толщина стенок – 300мм, днище – 250мм, монолитное перекрытие 

толщиной 500мм. бетон класса B30 W8 F200. Армирование: арматура класса А500С и А240 по 

ГОСТ 34028-2016, бетон B30 W8 F200. Под днище переезда предусмотрена подготовка из бетона 

класса В 7,5 толщиной не менее 100мм. Для исключения вымывания грунта из под основания 

переезда на ширину 2м в верхней части переезда и на всю ширину русла в нижней части по 

течению укладывается слой габионов матрицно-тюфячных высотой 300мм по слою геотекстиля 

Донит-400 или аналогичного материала 

Выше переезда вдоль автомобильной дороги подпорная стена выполняется из габионов 

разной крупности. В основание укладывается слой габиона матрицно-тюфячного ГСИ-М-

3,0х2,0х0,6-С80-2,7-ЦП согласно ГОСТ Р 52132-2003 из сетки с ячейкой № 100 из проволоки 

диаметром 2,7мм, покрытой цинком. На слой габиона ГМ устанавливается габион коробчатый 

ГСИ-К-1,5х1,0х1,0-С80-2,7-ЦП из сетки с ячейкой №100 из проволоки диаметром 2,7мм, 

покрытой цинком. В качестве материала заполнителя для габионов предлагается использовать 

камень – морской галечник либо речной галечник марки М400 А100 фракции 150-250мм. Габион 

ГМ укладывается на подготовку из щебня фракции 40-70мм толщиной 150мм 

2 Проектные решения по пожарной безопасности 

2.1 Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта капитального 

строительства 

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (далее – раздел) разработан 

с целью определения требований соответствия к системе обеспечения противопожарной защиты 



9 

      

880/22-ПД-ПБ 

Лист 

      
 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

41762     

Инв. № подл Подп. и дата Взам. инв. № Имя файла Подп. и дата 
 

объекта, способной обеспечить необходимый и достаточный уровень пожарной безопасности 

проектируемого объекта «Сооружение берегоукрепления -подпорная стена р. Азмашах». 

Под системой пожарной безопасности понимается комплекс организационных мероприятий и 

технических средств, направленных на предотвращение пожара и ущерба от него. 

Система пожарной безопасности – совокупность сил и средств, а также мер правового, 

организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных 

на борьбу с пожарами. 

Элементы системы: органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

предприятия, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности. 

Функции системы: нормативно- правовое регулирование, создание пожарной охраны и 

организация её деятельности, разработка и осуществление мер пожарной безопасности, реализация 

прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности, противопожарная 

пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности, научно-техническое обеспечение, 

информационное обеспечение, государственный пожарный надзор, производство пожарно-

технической  продукции, выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности, 

лицензирование деятельности и  сертификация продукции и услуг, противопожарное страхование, 

тушение пожаров, учёт пожаров и их последствий, установление особого противопожарного режима. 

Согласно п.3 ст.5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие 

требования» пожарная безопасность проектируемого объекта обеспечивается: 

- системой предотвращения пожара; 

-системой противопожарной защиты; 

- организационно- техническими мероприятиями. 

В соответствии со статьёй 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» каждый объект защиты должен иметь систему 

обеспечения пожарной безопасности. 

Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является 

предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. 

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему 

предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке 

должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений 

допустимого пожарного риска, установленного Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и направленных на 

предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара. 

 Система предотвращения пожара 

Согласно статьи 48 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности», целью создания систем предотвращения пожаров является 

исключение условий возникновения пожаров, которое достигается исключением условий 

образования горючей среды и (или) исключением условий образования в горючей среде (или 

внесения в неё) источников зажигания. 
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В соответствии со статьёй 49 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности», исключение условий образования горючей среды 

на проектируемом объекте обеспечивается следующими способами: 

- применение негорючих веществ и материалов; 

- ограничение массы и объёма горючих веществ и материалов; 

- использование наиболее безопасных способов размещения горючих веществ и материалов; 

- изоляция горючей среды от источников зажигания; 

Во исполнение статьи 50 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности», исключение условий образования в горючей 

среде (или внесения в неё) источников зажигания достигается следующими способами: 

- применение оборудования, исключающего образование статического электричества; 

- применение устройств, исключающих возможность распространения пламени из одного 

объёма в смежный. 

 

Система противопожарной защиты 

Согласно статьи 51 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности», целью создания систем противопожарной защиты является 

защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его 

последствий. 

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение 

его последствий обеспечиваются снижением динамики нарастания опасных факторов пожара, 

эвакуацией людей и имущества в безопасную зону и (или) тушением пожара. 

Системы противопожарной защиты обладают надёжностью и устойчивостью к воздействию 

опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для достижения целей обеспечения 

пожарной безопасности. 

В соответствии со статьёй 52 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности», защита людей и имущества от воздействия опасных 

факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия на проектируемом объекте 

обеспечиваются следующими способами: 

- применение объёмно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение 

распространения пожара за пределы очага; 

- применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами 

пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу 

конструктивной пожарной опасности здания, а также с ограничением пожарной опасности 

поверхностных слоев (отделок, облицовок) строительных конструкций на путях эвакуации; 

- применение первичных средств пожаротушения; 

- организация деятельности подразделений пожарной охраны. 

Организационно – технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Собственником объекта защиты или лицом, владеющее объектом защиты на праве 

хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, 

предусмотренном федеральным законом или договором, в рамках реализации мер пожарной 

безопасности, должна быть разработана и представлена в уведомительном порядке до ввода в 

эксплуатацию объекта защиты декларация пожарной безопасности в соответствии с частью 5 статьи 

6 и частью 1 статьи 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
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требованиях пожарной безопасности» и Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 

(ред. от 21.05.2021) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». 

Организационно-технические мероприятия, в соответствии с требованиями раздела 4 ГОСТ 

12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования» включают в себя: 

- паспортизацию веществ, материалов, изделий, технологических процессов, помещений 

здания в части обеспечения пожарной безопасности; 

- привлечение общественности к вопросам обеспечения пожарной безопасности; 

- организацию обучения работающих правилам пожарной безопасности; 

- изготовление и применение средств наглядной агитации по обеспечению пожарной 

безопасности; 

- нормирование численности людей на объекте по условиям безопасности их при пожаре; 

- разработку мероприятий по действиям администрации, рабочих и служащих на случай 

возникновения пожара и организацию эвакуации людей; 

- основные виды, количество, размещение и обслуживание пожарной техники по ГОСТ 

12.4.009. 

2.2 Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и 

наружными установками, обеспечивающих пожарную безопасность объектов 

капитального строительства 

Для обеспечения пожарной безопасности проектируемого объекта защиты от 

распространения пожара между зданиями и сооружениями, предусмотрены соответствующие 

противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями. Планировочные решения 

генерального плана приняты с учетом расположения проектируемых зданий и сооружений, с учетом 

розы ветров, а также рельефа местности и подхода инженерных коммуникаций.  

Проектные решения генерального плана по пожарной безопасности направлены на: 

-соблюдение безопасных расстояний от объектов реконструкции до существующих зданий 

и сооружений с учетом исключения возможного переброса пламени в случае возникновения пожара; 

- создание условий, необходимых для успешной работы пожарных подразделений при 

тушении пожара. 

Расстояние между зданиями и сооружениями определяется, как расстояние в свету между 

наружными стенами или другими конструкциями зданий, сооружений и строений. При наличии 

выступающих более чем на 1 метр конструкций зданий, сооружений и строений, выполненных из 

горючих материалов, следует принимать расстояния между этими конструкциями. 

Расстояния между зданиями и сооружениями (далее - здания) на территории 

производственных объектов в зависимости от степени огнестойкости, класса конструктивной 

пожарной опасности и категории по взрывопожарной и пожарной опасности принимаются в 

соответствии с требованиями табл. 3 п.6.1.2 СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты».  

 

Степень огнестойкости 

и класс конструктивной 

пожарной опасности 

Расстояния между зданиями, м 

I и II степень огнестойкости. 

III и IV степень 

огнестойкости класса С0 

III степень 

огнестойкости 

класса С1 

III степень огнестойкости 

классов С2 и С3. 

 IV степень огнестойкости 

классов С1, С2 и С3.  

V степень огнестойкости 
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I и II степень огнестойкости.  

III и IV степень огнестойкости 

класса С0 

Не нормируется для зданий 

категорий Г и Д 

9 - для зданий категорий А, 

Б и В  

9 12 

III степень огнестойкости 

класса С1 

9 12 15 

III степень огнестойкости 

классов С2 и С3. 

IV степень огнестойкости 

классов С1, С2 и С3. 

V степень   огнестойкости 

12 15 18 

 

Сооружение берегоукрепления является единым комплексом, I- степени огнестойкости. 

Согласно п.6.1.2, таблица 3 СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах 

защиты» расстояния между зданиями и сооружениями на территории производственных объектов 

при I степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0 и категории по 

взрывопожарной и пожарной опасности не нормируется. 

При проектировании объекта «Сооружение берегоукрепления - подпорная стена р. 

Азмашах» минимальные противопожарные расстояния от проектируемого сооружения (I степень 

огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности С0) до существующих зданий и 

сооружений не нормируются в соответствии с требованиями табл. 3 п.6.1.2 СП 4.13130.2013 

«Ограничение распространения пожара на объектах защиты».  

На проектируемой территории строительство других зданий и сооружений не 

предусмотрено.   

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями обеспечивают 

нераспространение пожара на соседние здания, сооружения, что соответствует требованиям ст. 69 

Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» и СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты». 

2.3 Описание и обоснование проектных решений по наружному противопожарному 

водоснабжению, по определению проездов и подъездов для пожарной техники 

Наружное противопожарное водоснабжение на проектируемом объекте сооружение 

берегоукрепления – подпорная стена р. Азмашах» обеспечивается в соответствии с требованиями СП 

8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение». 

Согласно ст.68, п.2 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» к источникам наружного противопожарного водоснабжения 

относятся: 

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся: 

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; 
2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
3) противопожарные резервуары. 

На проектируемом объекте наружным источником водоснабжения является море, для этих 

целей устроен подъезд на площадку с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для 

установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.  

На проектируемом объекте отсутствуют здания и сооружения, на которых необходимо 

осуществлять пожаротушение. 

Расположение площадки указано на плане (прилагается). 



13 

      

880/22-ПД-ПБ 

Лист 

      
 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

41762     

Инв. № подл Подп. и дата Взам. инв. № Имя файла Подп. и дата 
 

На территории проектируемого объекта приняты все меры для обеспечения возможности 

проезда и подъезда пожарной техники, безопасности доступа личного состава подразделений 

пожарной охраны и подачи средств пожаротушения к очагу пожара. 

Организация движения транспортных средств на планируемой территории осуществляется по 

существующим проездам. Проектируемая схема позволяет избежать пересечения транспортных 

потоков. 

Расположение пожарной части обеспечивает нормативное время прибытия первых пожарных 

подразделений в соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Принятые проектные решения обеспечивают беспрепятственный проезд основных и 

специальных пожарных автомобилей к источникам противопожарного водоснабжения.  

2.4 Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных 

решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности 

строительных конструкций 

Конструктивные и объемно-планировочные решения, приняты в соответствии с 

требованиями ст. 8 Федерального закона от 12.12.2009 № 384-ФЗ, и исключают возможность 

возникновения пожара, обеспечивают предотвращение и ограничение воздействия опасных 

факторов пожара на людей и имущество, защиту людей и имущества от воздействия опасных 

факторов пожара и ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на 

проектируемые здания и сооружения. 

Проектные решения приняты с учётом выполнения следующих требований: 

1) сохранение устойчивости сооружения, а также прочности несущих строительных 

конструкций в течение времени, необходимого для эвакуации людей и выполнения других действий, 

направленных на сокращение ущерба от пожара; 

2) ограничение образования и распространения опасных факторов пожара в пределах очага 

пожара; 

3) нераспространение пожара на соседние здания и сооружения; 

4) эвакуация людей в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие 

воздействия опасных факторов пожара; 

5) возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки 

средств пожаротушения к любому зданию и сооружению; 

6) возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара; 

7) возможность проведения мероприятий по спасению людей и сокращению наносимого 

пожаром ущерба имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью людей. 

Класс функциональной пожарной опасности - Ф5.1.  

 

Определение предела огнестойкости строительных конструкций 

 

Предел огнестойкости строительных конструкций объекта «Сооружение берегоукрепления - 

подпорная стена р. Азмашах» определяем, используя Справочник по огнестойкости и пожарной 

опасности строительных конструкций, пожарной опасности строительных материалов и 

огнестойкости инженерного оборудования зданий»; «Пособие по определению пределов 

огнестойкости строительных конструкций, параметров пожарной опасности материалов. Порядок 
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проектирования огнезащиты. Справочный материал»; СТО 36554501-006-2006 Правила по 

обеспечению огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций; СП 63.13330.2018 

Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция 

СНиП 52-01-2003; Методическое пособие по учету тепло-огнезащиты в расчетах огнестойкости 

железобетонных конструкций. 

Конструкции берегоукрепления выполнены из железобетона и габионов, предел 

огнестойкости которых составляет более 120 минут.    

По табл. 21 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» приняты 

соответствующие характеристики строительных конструкций, предусмотренных к применению в 

рабочем проектировании: 

Предел огнестойкости несущих элементов объекта для I степени огнестойкости должен быть 

не ниже - R 120; 

Учитывая, что предел огнестойкости железобетонных конструкций, применяемых на 

объекте, превышает требуемый параметр, следовательно сооружение относится к I степени 

огнестойкости. 

Строительные конструкции по пожарной опасности подразделяются на следующие классы: 

1) непожароопасные (К0); 

2) малопожароопасные (К1); 

3) умереннопожароопасные (К2); 

4) пожароопасные (К3). 

Класс пожарной опасности строительных конструкций определяется в соответствии с таблицей 

6 и 22 Федерального закона от 22.06.2008 № 123-ФЗ «Технического регламента о требованиях 

пожарной безопасности» 

Численные значения критериев отнесения строительных конструкций к определенному классу 

пожарной опасности определяются в соответствии с методами, установленными нормативными 

документами по пожарной безопасности. 

Порядок определения класса пожарной опасности строительных конструкций 

Класс 

пожарной 

опасности 

конструкций 

Допускаемый размер 

повреждения конструкций, 

сантиметры 

Наличие 

Допускаемые характеристики пожарной 

опасности поврежденного материала+ 

Группа 

вертикальных горизонтальных 
теплового 

эффекта 
горения горючести 

воспламеняе

мости 

дымообразу

ющей 

способности 

К0 0 0 отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

К1 не более 40 не более 25 

не 

регламенти

руется 

отсутствует 
не выше 

Г2+ 

не выше 

В2+ 

не выше 

Д2+ 

К2 
более 40, но не 

более 80 

более 25, но 

не более  50 

не 

регламенти

руется 

отсутствует 
не выше 

Г3+ 

не выше 

В3+ 

не выше 

Д2+ 

К3 не регламентируется  

Примечание. Знак   "+" обозначает, что   при   отсутствии   теплового   эффекта не регламентируется. 
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В соответствии с таблицей № 22 Федерального закона от 22.06.2008 № 123-ФЗ 

«Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» безопасности» объект по 

конструктивной пожарной опасности относится к классу С0.  

Вывод: Конструкции объекта «Сооружение берегоукрепления - подпорная стена р. 

Азмашах» в соответствии с требованиями «Технического регламента о требованиях 

пожарной безопасности», относится к I степени огнестойкости, класс пожарной опасности 

конструкций К0 и к классу конструктивной пожарной опасности С0. 

Расчет бетонных и железобетонных конструкций (линейных, плоскостных, 

пространственных, массивных) производят по напряжениям, усилиям, деформациям и 

перемещениям, вычисленным от внешних воздействий в конструкциях и образуемых ими 

системах сооружений с учетом физической нелинейности (неупругих деформаций бетона и 

арматуры), возможного образования трещин и в необходимых случаях - анизотропии, 

накопления повреждений. В соответствии СП 2.13130.2020 «Обеспечение огнестойкости 

объектов защиты» требования к степени огнестойкости объекта «Сооружение 

берегоукрепления - подпорная стена р. Азмашах» не установлены. 

2.5 Описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности людей 

при возникновении пожара 

В соответствии со статьей 52 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ защита людей от 

воздействия опасных факторов пожара (ОФП) и (или) ограничение последствий их воздействия 

обеспечивается: 

1) применением объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение 

распространения пожара за пределы очага; 

2) устройством эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации 

людей при пожаре; 

3) устройством систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

4) применением систем коллективной защиты людей от воздействия опасных факторов 

пожара; 

5) применением основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами 

пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу 

конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением 

пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных 

конструкций на путях эвакуации; 

6) применением огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных красок) и 

строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных 

конструкций; 

7) применением первичных средств пожаротушения; 

8) организацией деятельности подразделений пожарной охраны. 

На случай возникновения пожара на объекте согласно статье 53 Федерального закона от 

22.07.2008 № 123-ФЗ сооружение имеет объемно-планировочное решение и конструктивное 

исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. При 

невозможности безопасной эвакуации людей должна быть обеспечена их защита посредством 

применения систем коллективной защиты. 
 Для обеспечения безопасной эвакуации людей: 

- обеспечено необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное 

исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов; 
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- обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через 

эвакуационные выходы; 
Безопасная эвакуация людей из сооружений при пожаре считается обеспеченной, если 

интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в 

безопасную зону не превышает необходимого времени эвакуации людей при пожаре. 
Проектируемые объекты судоподъемник, слип и причал для маломерных судов являются 

гидротехническими сооружениями, на которых отсутствуют строения и здания. Тыловая площадка 

для хранения маломерных судов предназначена для размещения на её территории маломерных судов. 

В период проведении работ на проектируемом объекте «Сооружение берегоукрепления – 

подпорная стена р. Азмашах» в период строительства может находится не более 5-7 человек. 

На территории проектируемого объекта при производстве работ нахождение инвалидов и 

других групп населения с ограниченными возможностями передвижения не предусмотрен. 

Ввиду отсутствия людей на проектируемом объекте организация эвакуации с проектируемого 

объекта не требуется. 

2.6 Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной 

охраны при ликвидации пожара 

Безопасность подразделений пожарной охраны при тушении возможного пожара и 

проведении работ по спасению людей обеспечиваются конструктивными, объемно-

планировочными, инженерно-техническими и организационными мероприятиями. 

К ним относятся: 

- размещение в пределах нормативного радиуса выезда подразделения пожарной охраны с 

необходимой численностью личного состава и оснащенного пожарной техникой, соответствующей 

условиям тушения пожаров на объекте и средствами индивидуальной защиты пожарных; 

- устройство пожарных проездов и подъездных путей для пожарной техники; 

Подразделения ГПС, прибывающие к месту пожара, одновременно с проведением разведки 

пожара организует спасение людей при необходимости и приступают к выполнению других видов 

боевых действий в порядке важности и неотложности выполнения при наличии необходимых сил и 

средств. 

Безопасность передвижения пожарных подразделений обеспечивается минимальным 

количеством горючих материалов сооружения и нормативной огнестойкости конструкций. 

Тушение возможного пожара и проведение работ по спасанию людей обеспечиваются 

конструктивными, объемно-планировочными, инженерно-техническими и организационными 

мероприятиями.  

Безопасность подразделений пожарной охраны при тушении возможного пожара и проведении 

работ по спасанию людей обеспечиваются конструктивными, объемно-планировочными, 

инженерно-техническими и организационными мероприятиями.  

К ним относятся:  

- размещение в пределах нормативного радиуса выезда подразделения пожарной охраны с 

необходимой численностью личного состава и оснащенного пожарной техникой, соответствующей 

условиям тушения пожаров на объекте, и средствами индивидуальной защиты пожарных;  

- устройство пожарных проездов и подъездных путей для пожарной техники. 

Личный состав пожарных подразделений, прибывающих на объект в соответствии с 

расписанием выезда должен быть обеспечен согласно нормам табельной оснащенности, средствами 

индивидуальной защиты:  

- органов дыхания и зрения пожарных, соответствующих требованиям ст. 119 ФЗ от 22.07.2008 

г. № 123-ФЗ; 



17 

      

880/22-ПД-ПБ 

Лист 

      
 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

41762     

Инв. № подл Подп. и дата Взам. инв. № Имя файла Подп. и дата 
 

- специальной защитной одеждой пожарных, соответствующих требованиям ст. 120 ФЗ от 

22.07.2008 г. № 123-ФЗ;  

- средствами защиты рук, ног и головы, соответствующих требованиям ст. 121 ФЗ от 22.07.2008 

г. № 123-ФЗ;  

При тушении пожара на проектируемом объекте необходимо обеспечить выполнение 

требований «Правил по охране труда в подразделениях Государственной противопожарной службы 

МЧС Российской Федерации». 

Перед началом боевого развертывания руководитель тушения пожара (РТП) обязан: 

− выявить место возникновения очага пожара и вид горящего материала; 

− соблюдать правила охраны труда и техники безопасности при выполнении 

поставленных задач. 

− выбрать и указать личному составу наиболее безопасные и кратчайшие пути прокладки 

рукавных линий, переноса оборудования и инвентаря; 

− установить автомобили, оборудование и расположить личный состав на безопасном 

расстоянии с учетом, чтобы они не препятствовали расстановке прибывающих сил и средств; 

− избегать установки техники с подветренной стороны; 

− установить единые сигналы для быстрого оповещения людей об опасности и известить 

о них весь личный состав, работающий на пожаре; 

При тушении целесообразно применять: 

−  тонкораспыленную воду, в том числе и с ПАВ; 

При проведении боевого развертывания запрещается: 

− начинать его до полной остановки автомобиля; 

− надевать на себя лямку присоединенного к рукавной линии пожарного ствола при 

подъеме на высоту; 

− переносить инструмент, обращенный рабочими поверхностями (режущими, 

колющими) по ходу движения; 

− поднимать на высоту рукавную линию, заполненную водой; 

− подавать воду до выхода ствольщиков на исходные позиции. 

Подача огнетушащих веществ разрешается только по приказанию оперативных 

должностных лиц на пожаре или непосредственных начальников. 

Для проезда пожарной техники с подразделением пожарной охраны на территорию 

проектируемого объекта оборудована подъездная дорога. 

Проезд пожарных машин обеспечен к территории, в соответствии с требованиями ст. 98 п. 

4 Федерального закона № 123-Ф3. 

Ширина подъездных дорог не менее 3,5 м в соответствии требований п.8.6 СП 4.13130.2013. 

Проектируемые проезды, подъезды и тротуары обеспечивают доступ пожарных с 

автолестниц и коленчатых подъемников во все помещения здания. 

Объект находится в зоне выезда пожарного подразделения, расположенного в с. Прасковеевка 

на расстоянии 5 км. 

Время прибытия пожарного подразделения составит: 

Т= Тсб + Тслед. 

Тсб – время сбора и выезда пожарных подразделений (принимается 2 мин.). 

Тслед – время следования пожарных подразделений до объекта; 
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Тслед = 60 * L/Vсл 

L – протяженность маршрута; 

Vcл – средняя скорость движения пожарного автомобиля по маршруту, км/ч; 

Vсл = V max*С1 *С2 

 

V max – максимально возможная скорость движения пожарного автомобиля, 40 км/; 

С1 и С2 – эмпирические коэффициенты, соответствующие состоянию дорог и тепловому 

режиму двигателя пожарного автомобиля; 

С1 – в зависимости от состояния дорого в городах С1 = 0,36-0,4; на загородных дорогах и 

трассах С1 =0,5-0,7; 

С2 =0,9 для летних условий и С2 =0,8 для зимних условий. 

Vсл =60*0,50 * 0,8 = 24 км/ч 

Тследования = 40*5/24 = 8,33 мин. 

Время прибытия пожарного подразделения на объект: 

Т = 2+ 8,33 = 10,33 мин. 

Время прибытия пожарного подразделения на объект составляет 10,33 мин, что не 

противоречит требованиям ст. 76 и ст. 97 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (для сельской местности - 20 мин.). 

Объект строительства находится в радиусе обслуживания пожарно-спасательной части, 

расположенной в с. Прасковеевка. Расчетное время прибытия составляет не более 10,33 минут. 

Расстояние от пожарно-спасательной части до объекта – около 5 км. 

В соответствии со ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений», с п. 7.1 СП 4.13130.2013 для проектируемых 

сооружений объекта обеспечено устройство: 

- пожарных проездов и подъездных путей для пожарной техники, совмещенных с 

функциональными проездами и подъездами проектируемого объекта; 

- противопожарного водоснабжения. 

В соответствии со ст. 80 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений» конструктивные, объёмно-планировочные и 

инженерно-технические решения мостовых сооружений обеспечивает в случае пожара возможность 

доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в 

любую часть проектируемых сооружений проектируемого объекта. 

Конструкции здания предусмотрены без пустот, что сводит к минимуму необходимость 

вскрытия и разборки конструкций. 

Предусмотрен доступ пожарных ко всем проходам сооружения. 

На объекте предусмотрены первичные средства пожаротушения. 

2.7 Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и 

наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности 

 

По классу функциональной пожарной опасности объект относятся к Ф5.1. 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» объект не относится к опасным 

производственным объектам. 
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В соответствии с ст. 24, 25, 26, 27 Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» для всех производственных и складских 

помещений должна быть определена категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также 

класс зоны по правилам устройства электроустановок». 

Для установления требований пожарной безопасности к конструкции зданий, сооружений и 

системам противопожарной защиты используется классификация строительных материалов по 

пожарной опасности. 

Классификация зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности применяется для 

установления требований пожарной безопасности, направленных на предотвращение возможности 

возникновения пожара и обеспечение противопожарной защиты людей и имущества в случае 

возникновения пожара.  

Классификация наружных установок по пожарной опасности используется для установления 

требований пожарной безопасности, направленных на предотвращение возможности возникновения 

пожара и обеспечение противопожарной защиты людей и имущества в случае возникновения пожара 

на наружных установках. 

На проектируемом объекте отсутствуют здания и сооружения, подлежащие категорированию. 

2.7.1 Определение пожаровзрывоопасности и пожарной опасности и 

классификация технологических сред по пожаровзрывоопасности и пожарной 

опасности 

Классификация технологических сред по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности 

используется для установления безопасных параметров ведения технологического процесса. 

Пожаровзрывоопасность и пожарная опасность технологических сред характеризуется 

показателями пожаровзрывоопасности и пожарной опасности веществ, обращающихся в 

технологическом процессе, и параметрами технологического процесса.  

Согласно статье 15 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности» на проектируемом объекте пожароопасные и взрывоопасные 

зоны отсутствуют ввиду отсутствия ведения технологических процессов. Канализационные 

насосные станции предназначены для перекачки ливневых и сточных вод. 

Учитывая, что в процессе эксплуатации отсутствует технологическая среда объект является 

непожаровзрывоопасным. 

2.7.2 Определение пожароопасных и взрывоопасных зон  

Классификация пожароопасных и взрывоопасных зон применяется для выбора 

электротехнического и другого оборудования по степени их защиты, обеспечивающей их 

пожаровзрывобезопасную эксплуатацию в указанной зоне. 

Учитывая, что на объекте в процессе его эксплуатации не применяются горючие газы, 

легковоспламеняющиеся жидкости, горючие жидкости, горючие аэрозоли и горючие пыли или 

волокна, пожароопасные и взрывоопасные зоны отсутствуют. 

2.7.3 Определение категории зданий, сооружений и помещений по пожарной и 

взрывопожарной опасности 

 

Категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности определяются исходя из вида 

находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных 
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свойств, а также исходя из объемно-планировочных решений помещений и характеристик, 

проводимых в них технологических процессов. 

Наружные установки отсутствуют. 

На проектируемом объекте ««Сооружение берегоукрепления - подпорная стена р. Азмашах» 

отсутствуют здания и сооружения. 

Согласно части 2 статьи 27 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» и СП 12.13130.2009 «Определение категорий 

помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» объект 

«Сооружение берегоукрепления – подпорная стена р. Азмашах» не категорируется. 

2.8 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите 

автоматическими установками пожаротушения и оборудованию автоматической 

пожарной сигнализацией 

 

В соответствии с требованиями п.4.4 СП 486.1311500.2020 «Перечень зданий, сооружений, 

помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и 

системами пожарной сигнализации», помещения категории «Д» по пожарной опасности не подлежит 

оснащению АУП и СПС. Других помещений на объекте нет. объект «Сооружение берегоукрепления 

– подпорная стена р. Азмашах» не входят в перечень объектов, подлежащих оборудованию АУП и 

СПС. 

2.9 Описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических установок 

пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, противодымной 

защиты) 

2.9.1 Автоматические установки пожаротушения 

В соответствии с требованиями СП 486.1311500.2020 «Перечень зданий, сооружений, 

помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и 

системами пожарной сигнализации» зданий, помещений и сооружений которые должны быть 

защищены автоматическими установками пожаротушения (АУПТ) на территории проектируемого 

объекта – нет. 

2.9.2 Системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о 

пожаре 

На проектируемом объекте «Сооружение берегоукрепления - подпорная стена р. Азмашах» 

отсутствуют здания и помещения, в которых находятся люди и в соответствии с СП 3.13130.2009 

«Системы противопожарной защиты Система оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре» СП 486.1311500.2020 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, 

подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной 

сигнализации» требуется оборудовать пожарной автоматической сигнализацией и системой 

оповещения и управления эвакуацией. 

 



21 

      

880/22-ПД-ПБ 

Лист 

      
 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

41762     

Инв. № подл Подп. и дата Взам. инв. № Имя файла Подп. и дата 
 

2.9.3 Описание и обоснование противопожарных решений по внутреннему 

противопожарному водопроводу 

 

В соответствии с СП 10.13130.2020 «Внутренний противопожарный водопровод» на 

объекте «Сооружение берегоукрепления - подпорная стена р. Азмашах» отсутствуют здания и 

помещения, на которых требуется предусматривать внутренний противопожарный водопровод. 

2.10 Описание и обоснование необходимости размещения оборудования 

противопожарной защиты, управления таким оборудованием, взаимодействия такого 

оборудования с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого во 

время пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение 

пожара и ограничение его развития, а также алгоритма работы технических систем 

(средств) противопожарной защиты (при наличии) 

Согласно требованиям Технического задания на разработку проектно-сметной документации 

на объект «Сооружение берегоукрепления - подпорная стена р. Азмашах» и действующих 

нормативных документов разработка проектных решений на размещение оборудования 

противопожарной защиты, управления таким оборудованием, взаимодействия такого оборудования 

с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого во время пожара направлена 

на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития не 

требуется ввиду отсутствия такого оборудования. 

2.11 Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности объекта капитального строительства 

 Задача обеспечения пожарной безопасности состоит в том, чтобы свести к минимуму 

появление пожаров на объекте, а в случае их возникновения, предельно ограничить размеры аварии, 

локализовать и быстро ликвидировать опасный очаг, а также ликвидировать последствия аварии. 

Проектируемый объект расположен на территории в районе нахождения объекта 

Судоподъемник, слип и причал для маломерных судов ООО «Комплекс». 

Организационно-технические мероприятия включают в себя: 

- основные виды, количество, размещение и обслуживание первичных средств пожаротушения, 

обеспечивающие эффективное тушение пожара безопасность для природы и людей; 

- привлечение организаций, имеющих необходимые разрешения, для осуществления 

проектирования, монтажа, наладки, эксплуатации и технического обслуживания систем 

противопожарной защиты; 

- разработка организационно-распорядительной документации, направленной на соблюдение 

требований пожарной безопасности на объекте. 

Собственник (владелец) сооружений должен обеспечить пожарную безопасность объекта в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 г № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности». 

Собственник организует проведение обучения и повышения уровня знаний по правилам 

пожарной безопасности для всего персонала. 

При приеме на работу с каждым работником проводится вводный противопожарный 

инструктаж, а также первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте. В ходе 

эксплуатации предусмотрено проведение повторного, внепланового и целевого инструктажей. 

Данные о проведении инструктажа заносятся в журнал учета противопожарного инструктажа вместе 
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с подписями инструктируемого лица, проводящего противопожарный инструктаж. Лица, не 

прошедшие противопожарный инструктаж, к исполнению служебных обязанностей не допускаются. 

При регистрации внепланового инструктажа указывается причина, вызвавшая его 

проведение. 

Для обучения правильным, самостоятельным и быстрым действиям в условиях возможного 

пожара и взаимодействия с пожарными подразделениями и персоналом объекта проводятся 

противопожарные тренировки. 

Руководство процессом подготовки по пожарной безопасности рабочих и специалистов 

возложено на технических руководителей объекта. 

Ответственные за пожарную безопасность обязаны: 

- обеспечить соблюдение установленного противопожарного режима; 

- при возникновении пожара принять меры к немедленному вызову пожарных 

подразделений, известить руководство объекта; 

- обеспечить контроль за выполнением требований пожарной безопасности при проведении 

ремонтных и строительных работ подрядными организациями. 

Лица, нарушившие инструкцию, несут уголовную и административную ответственность в 

установленном порядке. 

Действия персонала при обнаружении пожара или признаков горения (открытый огонь, 

задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.): 

- сообщить по телефону в пожарную охрану (назвать адрес объекта, место возникновения 

пожара, Ф.И.О. сообщившего); 

- принять меры по эвакуации людей из зданий и сооружений; 

- принять по возможности меры по тушению пожара. 

По прибытию пожарного подразделения необходимо проинформировать руководителя 

тушения пожара о конструктивных особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, 

количестве и пожароопасных свойствах, хранимых и применяемых веществ, материалов и других 

сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организовать привлечение сил 

и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и 

предупреждением его развития. 

2.12 Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения 

имущества  

На основании п. 26 раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. № 87 в проектной 

документации должен содержаться расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и 

уничтожения имущества. 

В соответствии с п. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-Ф3 «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности», пожарная безопасность объекта защиты 

считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:  

- в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные 

техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом 

регулировании» и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим 

Федеральным законом; 
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- в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные 

техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом 

регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.  

Настоящий проект на объект «Сооружение берегоукрепления - подпорная стена р. Азмашах» 

выполнен в полном соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности и не 

содержит отступлений от норм, поэтому расчетное обоснование уровня безопасности людей, в том 

числе расчёта времени наступления опасных факторов пожара, не требуется. 

Предлагаемые в соответствующих разделах проектной документации и рекомендуемые в 

настоящем разделе технологические, инженерно-технические и организационные мероприятия, 

направлены на обеспечение пожарной безопасности объекта, в соответствии с требованиями 

нормативно-технических документов, действующих на территории Российской Федерации. 

Выполнение предлагаемых мероприятий позволит обеспечить требуемый нормативный уровень 

пожарной безопасности объекта.  

При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных 

техническими регламентами и выполнении в добровольном порядке требований нормативных 

документов по пожарной безопасности расчет пожарных рисков, не требуется.  
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3 Перечень федеральных законов, нормативно правовых актов Российской Федерации и 

соответствующего субъекта Российской Федерации, нормативных документов, документов в 

области стандартизации и иных документов, использованных при разработке мероприятий 

ПБ 

Нормативные и правовые акты, регламентирующие вопросы гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 

- Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; 

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических 

сооружений»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об 

утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации; 

Система нормативно-технических документов. Строительные нормы и правила. Своды 

правил: 

- СП 1.13130.2020  Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути 

и выходы; 

- СП 2.13130.2020  Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение 

огнестойкости объектов защиты; 

- СП 3.13130.2009  Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения 

и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности; 

- СП 4.13130.2013  Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 

конструктивным решениям; 

- СП 5.13130.2009  Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 

сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования; 

- СП 6.13130.2013  Свод правил. Системы противопожарной защиты. 

Электрооборудование. Требования пожарной безопасности; 

- СП 8.13130.2020 Наружное противопожарное водоснабжение; 

- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по 

взрывопожарной и пожарной опасности» 

- СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96; 

- СП 58.13330.2019. Свод правил. Гидротехнические сооружения. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003 

- СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха» (утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012г. № 279); 

- СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения 

проектирования»; 

- СНиП 22-02-2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных 

геологических процессов. Основные положения; 

- СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по 

взрывопожарной и пожарной опасности; 

https://base.garant.ru/12100061/
https://base.garant.ru/12100061/
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- СП 486.1311500.2020 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, 

подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной 

сигнализации; 

- СП 484.1311500.2020 Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем 

противопожарной защиты.; 

- СП 485.1311500.2020 Установки пожаротушения автоматические; 

 ГОСТы и ВСН: 

- ГОСТ 12.4.026.2015 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 

Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы 

испытаний; 

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования» 

Инструкции, руководства и методические документы 

СО 153-34.21.122-2003. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 

промышленных коммуникаций; 

Рекомендации по реализации требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на 

потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения (Москва, МЧС России, 2003); 

Словарь терминов и определений системы стандартов «Безопасность в ЧС» (Москва, 2002).
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Анастасия Юрьевна Русакова
Пишущая машинка
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Схема движения пожарного автомобиля
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1. Отметки даны в Балтийской системе высот.

2. Система координат МСК-23.

3. Все размеры указаны в метрах.

- Граница проектирования

Условные обозначения

- Движение пожарного автомобиля
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 Подпорная стена на участке т.1-т.8

Стена из габионов в т.9-т.10
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Схема расположения площадки для

забора воды пожарным автомобилем
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1. Отметки даны в Балтийской системе высот.

2. Система координат МСК-23.

3. Все размеры указаны в метрах.

- Граница проектирования

Условные обозначения

- Движение пожарного автомобиля
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